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Notifikovana osoba ¢.1394
Autorizovana osoba ¢. 225

PROTOKOL

o poéate¢nim typovém vypoctu

soucinitele tepelné propustnosti (hodnoty U)
podle §5 odst. 1, pism. b) nafizeni vlady & 190/2002 Sb. (systém posuzovini shody 3) a v souladu se
smérnici 89/106/EHJS Rady Evropskych spolecenstvi (smérnice o stavebnich vyrobcich — CPD), ve znéni
smérnice 93/68/EHS Rady Evropskych spolecenstvi

¢. 1394-CPD-239/2009

Nazev vyrobku : Izolaéni skla

Vyrobce (adresa): Michal Richtr, s.r.o.,
Mokra 348-Sklenafstvi, 664 04 Brno-venkov

Pocet stran : 2 v¢etné strany titulni
Prilohy: 1 (protokol o zkousce ¢€.239/2009)

Tento protokol je diléim dokladem notifikované osoby a nenahrazuje protokol o pocateéni

-~

zkousce typu.
Datum vydani : 11.9.2009 '

Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu : [Lgi’/Stransky P
vedouci zkus bm laborafore

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu: \

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu feditele notifikované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat
jinak, neZ cely.

tel notlﬁkovane osoby N LA
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1. Specifikace predmétu zkousky

Popis vyrobku a uréené pouziti: Izolacni skla pro pouziti ve stavebnictvi
Vyrobce: Michal Richtr, s.r.o., Mokra 348-Sklenafstvi, 664 04 Brno-venkov
Specifikace: CSN EN 673 (v&etné zmén)

2. Odbér vzorki

Jde o poéateéni typovy vypocet (bez vzorki). SloZeni izolacnich skel :

1. Climaguard Premium 4 mm - 10 mm nerez+argon-float 4 mm - 10 mm nerez+argon-
Climaguard Premium 4 mm

2. Climaguard Premium 4 mm - 12 mm nerez+argon-float 4 mm - 12 mm nerez+argon-
Climaguard Premium 4 mm

3. Climaguard Premium 4 mm - 16 mm nerez+argon-float 4 mm - 16 mm nerez+argon-
Climaguard Premium 4 mm

4. Climaguard Premium 4 mm-12 mm TGI+argon - float 4 mm - 12 TGI mm +argon -
Climaguard Premium 4 mm

5. Climaguard Premium 4 mm-12 mm hlinik+argon - float 4 mm — 12 mm hlinik+argon -
Climaguard Premium 4 mm

Poznamka: Materidl distanéniho profilu nema vliv na vyslednou hodnotu U.

3. Provedeni poéiteéniho typového vypoétu
Vypocet provedl : Ing. Jifi Stransky
Datum ukonéeni: 11.9.2009

4. Vysledky :
Sledovana vlastnost: Souginitel tepelné propustnosti (CSN EN 673)

slozeni izola¢niho skla U
(W.m>.K")

Climaguard Premium 4 mm - 10 mm nerez+argon-float 4 mm - 10 mm 0.8
nerez +argon- Climaguard Premium 4 mm ’
Climaguard Premium 4 mm - 12 mm nerez+argon-float 4 mm - 12 mm 0.7
nerez +argon- Climaguard Premium 4 mm !
Climaguard Premium 4 mm - 16 mm nerez+argon-float 4 mm - 16 mm 0.6
nerez +argon- Climaguard Premium 4 mm :
Climaguard Premium 4 mm-12 mm TGl+argon - float 4 mm - 12 mm

: 3 0,7
TGI+ argon - Climaguard Premium 4 mm
Climaguard Premium 4 mm-12 mm hlinik+argon - float 4 mm - 12 mm 07
hlinik +argon - Climaguard Premium 4 mm ’

Poznamky: Emisivita povlaku Climaguoard Premium: &, = 0.03 (deklarace Guardian Europe)

Koncentrace argonu: ¢, o = 90 % (deklarace vyrobee izolaéniho skla) b Do
7

/-
ProhlaSeni : Vysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu se tykaji poufzé_ pfedmétu
zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty, napt. spravniho charakteru, vydavane j merru organy
podle zvlastnich predpist. ,

.\ [}
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Notifikovanda zkusebni laborator ¢.1394
Akreditovana zkusebni laborator ¢. 1139

akreditovand CIA Praha ke zkouskam skla a vybranych stavebnich vyrobki

PROTOKOL O ZKOUSCE
Evidenéni &islo : 239 / 2009

Predmét zkousky : Izolaé¢ni skla
- stanoveni souéinitele prostupu tepla podle CSN EN 673

Objednatel (adresa): Michal Richtr, s.r.o.,
Mokra 348-Sklenafstvi, 664 04 Brno-venkov
Vyrobce (adresa): Michal Richtr, s.r.o.,

Mokra 348-Sklenarstvi, 664 04 Brno-venkov
Misto provedeni zkousky : IKATES, s.r.o., Teplice

Datum piijeti zakazky: 10.9.2009
Datum provedeni zkousky : 11.9.2009
Datum vystaveni protokolu : 11.9.2009
Pocet stran : 3 f’ /-\ T T

Strana €islo : ¥

| o I = IKATE

Vedouci laboratofe : hag]u"l Stransky :- 415 03
Vysledky a/nebo informace, které jsou mimo rozsah akreditace, a subdodavky jsou
v protokolu oznaeny. Pofizovani kopii a prekladi, pouZiti protokolu pro jiné dalsi ucely

(reklamy, vytahy z protokolu) jen se souhlasem laboratofe. Bez souhlasu laboratofe je
mozné protokol reprodukovat jen jako celek.
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lﬁormatimi podklady :
CSN EN 673 (2002): Sklo ve stavebnictvi - Stanoveni soucinitele prostupu tepla

(hodnota U) - Vypoctova metoda (véetné zmény Al a A2)

Odbér vzorku :
Ke stanoveni hodnoty U podle CSN EN 673 byla zadana izolaéni skla:

1. Climaguard Premium 4 mm - 10 mm nerez+argon-float 4 mm - 10 mm nerez+argon-
Climaguard Premium 4 mm

2. Climaguard Premium 4 mm - 12 mm nerez+argon-float 4 mm - 12 mm nerez+argon-
Climaguard Premium 4 mm

3. Climaguard Premium 4 mm - 16 mm nerez+argon-float 4 mm - 16 mm nerez+argon-
Climaguard Premium 4 mm

4. Climaguard Premium 4 mm-12 mm TGl+argon - float 4 mm - 12 TGl mm +argon -
Climaguard Premium 4 mm

5. Climaguard Premium 4 mm-12 mm hlinik+argon - float 4 mm — 12 mm hlinik-+argon
- Climaguard Premium 4 mm

Poznamky:

Climaguard Premium - sklo s povlakem typu C, vyrobce: Guardian Europe

nerez = nerezovy distan&ni ramecek (napf. Chromatech, Nirotec, CRplus apod.)

hlinik = hlinikovy distan¢ni ramecek (napi. Helima, Profilglass apod.)

TGI - plastovy distanéni ramecek. vyrobee: Technoform Glass Insulation GmbH

Material distanéniho profilu, barva skla a jeho tepelné zpracovani nemd na vysledek vypoctu viiv.

Metrologické zabezpeceni zkouSek :

Vypocet hodnoty U v souladu s CSN EN 673 byl proveden pomoci validovaného
MOTS-software (validace pomoci software WIS spolecnosti WINDAT).

Vysledky zkouSek :
Stanoveni soucinitele prostupu tepla (hodnoty U) podle CSN EN 673

Emisivita povlaku: Climaguard Premium: €, = 0,03 (deklarace vyrobce skla s povlakem)
Koncentrace plynu : ¢y = 90 % (deklarace vyrobce izolagniho skla) _—
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slozeni izola¢niho skla U
(W.m”.K")

Climaguard Premium 4 mm - 10 mm nerez+argon-float 4 mm - 10 mm 0.8
nerez +argon- Climaguard Premium 4 mm !
Climaguard Premium 4 mm - 12 mm nerez+argon-float 4 mm - 12 mm 0.7
nerez +argon- Climaguard Premium 4 mm ”
Climaguard Premium 4 mm - 16 mm nerez+argon-float 4 mm - 16 mm 0.6
nerez +argon- Climaguard Premium 4 mm :
Climaguard Premium 4 mm-12 mm TGI+argon - float 4 mm - 12 mm 0.7
TGI+ argon - Climaguard Premium 4 mm 5
Climaguard Premium 4 mm-12 mm hlinik+argon - float 4 mm - 12 mm 0.7
hlinik +argon - Climaguard Premium 4 mm ’

Prohlaseni : Vysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu se tykaji pouze predmétu
zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru, vydavané jinymi
organy podle zvlastnich predpisi.

Rozdélovnik :
2 x Michal Richtr, s.r.o.
1 x ZkuSebna skla a stavebnich vyrobki IKATES, s.r.o. (archiv)

" o
i
Stanoveni provedl, protokol vyhotovil / M\
A/ |
a za spravnost a platnost protokolu odpovida : Ing. JiFi Stransky

/




